
1 100個/ml以下 12

2 不検出 12

3 0.003mg/L以下 < 0.0003 < 0.0003 1

4 0.0005mg/L以下 < 0.00005 < 0.00005 1

5 0.01mg/L以下 < 0.001 < 0.001 1

6 0.01mg/L以下 < 0.001 < 0.001 1

7 0.01mg/L以下 < 0.001 < 0.001 1

8 0.02mg/L以下 < 0.002 < 0.002 1

9 0.04mg/L以下 0.016 0.017 0.017 0.016 0.017 2

10 0.01mg/L以下 < 0.001 < 0.001 1

11 10mg/L以下 1.24 < 0.05 0.88 1.27 1.27 < 0.05 0.85 4

12 0.8mg/L以下 0.09 0.09 1

13 1.0mg/L以下 < 0.1 < 0.1 1

14 0.002mg/L以下 < 0.0002 < 0.0002 1

15 0.05mg/L以下 < 0.005 < 0.005 1

16 0.04mg/L以下 < 0.001 < 0.001 1

17 0.02mg/L以下 < 0.001 < 0.001 1

18 0.01mg/L以下 < 0.001 < 0.001 1

19 0.01mg/L以下 < 0.001 < 0.001 1

20 0.01mg/L以下 < 0.001 < 0.001 1

21 0.6mg/L以下

22 0.02mg/L以下

23 0.06mg/L以下

24 0.03mg/L以下

25 0.1mg/L以下

26 0.01mg/L以下

27 0.1mg/L以下

28 0.03mg/L以下

29 0.03mg/L以下

30 0.09mg/L以下

31 0.08mg/L以下

32 1.0mg/L以下 0.005 0.005 1

33 0.2mg/L以下 0.01 0.01 1

34 0.3mg/L以下 0.25 0.25 1

35 1.0mg/L以下 0.06 0.06 1

36 200mg/L以下 28.3 28.3 1

37 0.05mg/L以下 0.199 0.647 0.297 0.314 0.647 0.199 0.364 4

38 200mg/L以下 19.1 18.1 17.8 18.4 19.8 14.5 15.9 16.1 17.0 17.8 20.0 18.9 20.0 14.5 17.8 12

39 300mg/L以下 161 148 144 149 161 144 151 4

40 500mg/L以下 320 324 297 296 324 296 309 4

41 0.2mg/L以下 < 0.02 < 0.02 1

42 0.0000１mg/L以下 0.000003 0.000003 0.000001 < 0.000001 0.000003 < 0.000001 0.000002 4

43 0.0000１mg/L以下 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 4

44 0.02mg/L以下 < 0.002 < 0.002 1

45 0.005mg/L以下 < 0.0005 < 0.0005 1

46 3mg/L以下 4.1 4.7 4.4 4.9 5.4 7.7 7.0 6.7 6.9 5.8 5.6 5.8 7.7 4.1 5.8 12

47 5.8以上～8.6以下 7.7 7.4 7.6 7.4 7.7 7.2 7.5 7.6 7.5 7.7 8.0 7.9 8.0 7.2 7.6 12

48 異常でない

49 異常でない 12

50 5度以下 11.9 16.4 19.5 17.7 19.1 73.0 22.6 23.1 21.9 23.2 14.4 20.7 73.0 11.9 23.6 12

51 2度以下 2.1 4.9 6.5 5.1 8.4 65.3 2.4 1.7 4.3 1.9 5.9 8.7 65.3 1.7 9.8 12

魚臭・生ぐさ臭 魚臭・生ぐさ臭

１１月 平均 回数１２月 １月 ２月 ３月 最高 最低７月 ８月 ９月

⑴基準項目(原水）
番
号

１０月基準値検査項目

鋸山ダム　水質検査統計
令和7年度

４月 ５月 ６月

異常無し 土臭・カビ臭 異常無し異常無し 異常無し

陽性 陽性陽性陽性 陽性

亜硝酸態窒素

マンガン及びその化合物

陰イオン界面活性剤

陽性 陽性陽性 陽性 陽性 陽性陽性

ナトリウム及びその化合物

蒸発残留物

非イオン界面活性剤

魚臭・生ぐさ臭

カルシウム・マグネシウム等（硬度）

有機物(ＴＯＣ)

味

色度

ｐＨ値

フェノール類

臭気

濁度

塩化物イオン

２－メチルイソボルネオール

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物

銅及びその化合物

ジェオスミン

総トリハロメタン

ベンゼン

臭素酸

クロロホルム

ジブロモクロロメタン

ブロモジクロロメタン

塩素酸

クロロ酢酸

鉄及びその化合物

ジクロロメタン

セレン及びその化合物

六価クロム化合物

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物

シアン化物イオン及び塩化シアン

1,4ジオキサン

一般細菌

鉛及びその化合物

砒素及びその化合物

大腸菌

カドミウム及びその化合物

ブロモホルム

ジクロロ酢酸

トリクロロ酢酸

水銀及びその化合物

シス及びトランス-1,2ジクロロエチレン

トリクロロエチレン

ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

テトラクロロエチレン

土臭・カビ臭 魚臭・生ぐさ臭 土臭・カビ臭 異常無し

130 280 370 370 510 110 6334,400 200 110 150 750 4,400180 150



1 0.02mg/L以下 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 2

2 0.002mg/L以下暫定 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 2

3 0.02mg/L以下 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 2

5 0.004mg/L以下

8 0.4mg/L以下

9 0.1mg/L以下暫定 < 0.008 < 0.008 < 0.008 < 0.008 < 0.008 2

10 0.6mg/L以下

12 0.6mg/L以下

13 0.01mg/L以下暫定

14 0.02mg/L以下暫定

15 1以下

16 1mg/L以下

17 10mg/L以上～100mg/L以下

18 0.01mg/L以下

19 20mg/L以下 15 4 15 4 10 2

20 0.3mg/L以下

21 0.02mg/L以下

22 3mg/L以下

23 3以下mg/L以下 2 3 1 1 3 1 2 4

24 30mg/L以上～200mg/L以下

25 1度以下

26 7.5程度

27 －1～0

28 2,000個/ml以下 5,200 18,000 370 1,900 18,000 370 6,368 4

29 0.1mg/L以下

30 0.1mg/L以下

31 0.00005mg/L以下 0.000011 0.000011 1

1 特に無し

2 3mg/L以下 8.3 7.9 13.0 10.0 13.0 7.9 9.8 4

3 特に無し 3 6 38 1 38 1 12 4

4 特に無し 0.75 0.52 3.30 1.40 3.30 0.52 1.49 4

5 特に無し 0.040 0.037 0.120 0.014 0.120 0.014 0.053 4

6 7.5mg/以上 < 0.5 0.9 2.3 3.4 3.4 < 0.5 1.7 4

7 特に無し 4

8 特に無し 0.08 0.06 < 0.05 0.34 0.18 0.05 0.13 0.19 0.30 0.20 < 0.05 < 0.05 0.34 < 0.05 0.13 12

9 特に無し 2

10 特に無し 2

11 12.7 16.6 18.1 21.5 27.2 24.8 20.5 13.7 11.1 8.2 7.5 11.5 27.2 7.5 16.1 12

８月

PFOS及びPFOA

最高 最低

※・・・水質基準項目と水質管理目標設定項目で重複しているため省略

１２月 １月 ２月 ３月

回数

５月 ６月 ７月 ８月 １０月 １１月９月 回数

１月 ２月 ３月 平均最低１１月 １２月９月 １０月

ｐＨ値※

⑶その他の項目

メチル-ｔ-ブチルエーテル

マンガン及びその化合物※

４月

水温

アンチモン及びその化合物

遊離炭酸

腐食性（ランゲリア指数）

ニッケル及びその化合物

蒸発残留物※

トルエン

亜塩素酸

濁度※

目標値

1,2ジクロロエタン

二酸化塩素

フタル酸ジエチルヘキシル

抱水クロラール

残留塩素

従属性栄養細菌

1,1,1トリクロロエタン

検査項目

ジクロロアセトニトリル

農薬類

有機物等（ＫＭｎＯ４消費量）

1,1ジクロロエチレン

臭気強度（ＴＯＮ）

ウラン及びその化合物

検査項目

番
号

番
号

アルミニウム及びその化合物※

カルシウム・マグネシウム等（硬度）※

溶存酸素

生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）

化学的酸素要求量（ＣＯＤ）

全燐

全窒素

浮遊物質量

クリプトスポリジウム

ジアルジア

嫌気性芽胞菌

アンモニア態窒素

不検出 陽性

不検出

５月 ６月 ７月

不検出

４月

鋸山ダム　水質検査統計
⑵水質管理目標設定項目

陽性 陽性

不検出

不検出

最高

平均



1 100個/ml以下 12

2 不検出 12

3 0.003mg/L以下 < 0.0003 < 0.0003 1

4 0.0005mg/L以下 < 0.00005 < 0.00005 1

5 0.01mg/L以下 < 0.001 < 0.001 1

6 0.01mg/L以下 < 0.001 < 0.001 1

7 0.01mg/L以下 0.001 0.001 1

8 0.02mg/L以下 < 0.002 < 0.002 1

9 0.04mg/L以下 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 2

10 0.01mg/L以下 < 0.001 < 0.001 1

11 10mg/L以下 0.49 < 0.05 < 0.05 0.47 0.49 < 0.05 0.24 4

12 0.8mg/L以下 < 0.08 < 0.08 1

13 1.0mg/L以下 < 0.1 < 0.1 1

14 0.002mg/L以下 < 0.0002 < 0.0002 1

15 0.05mg/L以下 < 0.005 < 0.005 1

16 0.04mg/L以下 < 0.001 < 0.001 1

17 0.02mg/L以下 < 0.001 < 0.001 1

18 0.01mg/L以下 < 0.001 < 0.001 1

19 0.01mg/L以下 < 0.001 < 0.001 1

20 0.01mg/L以下 < 0.001 < 0.001 1

21 0.6mg/L以下

22 0.02mg/L以下

23 0.06mg/L以下

24 0.03mg/L以下

25 0.1mg/L以下

26 0.01mg/L以下

27 0.1mg/L以下

28 0.03mg/L以下

29 0.03mg/L以下

30 0.09mg/L以下

31 0.08mg/L以下

32 1.0mg/L以下 0.009 0.009 1

33 0.2mg/L以下 0.02 0.02 1

34 0.3mg/L以下 1.68 1.68 1

35 1.0mg/L以下 0.02 0.02 1

36 200mg/L以下 11.0 11.0 1

37 0.05mg/L以下 0.072 0.936 1.316 0.035 1.316 0.035 0.590 4

38 200mg/L以下 21.0 20.6 20.8 21.0 21.1 21.0 21.1 20.8 20.7 20.9 21.3 21.2 21.3 20.6 21.0 12

39 300mg/L以下 68 78 78 67 78 67 73 4

40 500mg/L以下 154 188 171 146 188 146 165 4

41 0.2mg/L以下 < 0.02 < 0.02 1

42 0.0000１mg/L以下 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 4

43 0.0000１mg/L以下 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 4

44 0.02mg/L以下 < 0.002 < 0.002 1

45 0.005mg/L以下 < 0.0005 < 0.0005 1

46 3mg/L以下 5.0 5.1 5.3 5.8 5.7 5.5 5.7 5.1 5.4 5.1 4.9 5.1 5.8 4.9 5.3 12

47 5.8以上～8.6以下 7.3 7.2 7.4 7.5 7.3 7.2 7.3 7.3 7.3 7.4 7.5 7.6 7.6 7.2 7.4 12

48 異常でない

49 異常でない 12

50 5度以下 17.0 14.4 22.0 38.3 42.4 43.2 59.7 63.7 19.6 17.5 15.2 16.3 63.7 14.4 30.8 12

51 2度以下 2.1 1.0 2.9 1.9 4.1 7.3 2.9 8.6 1.7 1.6 1.5 2.4 8.6 1.0 3.2 12濁度

色度

魚臭・生ぐさ臭 土臭・カビ臭 土臭・カビ臭 土臭・カビ臭 異常無し 異常無し 異常無し 異常無し臭気 異常無し 土臭・カビ臭 異常無し 土臭・カビ臭

ｐＨ値

味

陰イオン界面活性剤

ジェオスミン

２－メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

フェノール類

有機物(ＴＯＣ)

銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物

マンガン及びその化合物

塩化物イオン

カルシウム・マグネシウム等（硬度）

蒸発残留物

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物

鉄及びその化合物

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ジクロロメタン

テトラクロロエチレン

トリクロロエチレン

ベンゼン

塩素酸

クロロ酢酸

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物

ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

1,4ジオキサン

シス及びトランス-1,2ジクロロエチレン

セレン及びその化合物

鉛及びその化合物

砒素及びその化合物

六価クロム化合物

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン

カドミウム及びその化合物

水銀及びその化合物

陽性 陽性 陽性 陽性大腸菌 陽性 陽性 陽性 陽性 陽性

120 790 43 214

陽性不検出 陽性

790 120 240 78 89 43一般細菌 95 65 180 170 580

２月 ３月 最高 最低 平均 回数８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

元名ダム　水質検査統計
⑴基準項目(原水） 令和7年度

番
号

検査項目 基準値 ４月 ５月 ６月 ７月



1 0.02mg/L以下 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 2

2 0.002mg/L以下暫定 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 2

3 0.02mg/L以下 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 2

5 0.004mg/L以下

8 0.4mg/L以下

9 0.1mg/L以下暫定 < 0.008 < 0.008 < 0.008 < 0.008 < 0.008 2

10 0.6mg/L以下

12 0.6mg/L以下

13 0.01mg/L以下暫定

14 0.02mg/L以下暫定

15 1以下

16 1mg/L以下

17 10mg/L以上～100mg/L以下

18 0.01mg/L以下

19 20mg/L以下 7 3 7 3 5 2

20 0.3mg/L以下

21 0.02mg/L以下

22 3mg/L以下

23 3以下mg/L以下 < 1 2 7 < 1 7 < 1 1 4

24 30mg/L以上～200mg/L以下

25 1度以下

26 7.5程度

27 －1～0

28 2,000個/ml以下 6,000 4,000 560 1,900 6,000 560 3,115 4

29 0.1mg/L以下

30 0.1mg/L以下

31 0.00005mg/L以下 0.000028 0.000028 1

1 特に無し

2 3mg/L以下 9.0 9.3 9.8 9.3 9.8 9.0 9.4 4

3 特に無し 2 2 3 < 1 3 < 1 2 4

4 特に無し 0.63 0.69 0.66 0.88 0.88 0.63 0.72 4

5 特に無し 0.032 0.017 0.024 0.068 0.068 0.017 0.035 4

6 7.5mg/以上 2.6 1.1 1.4 0.8 2.6 0.8 1.5 4

7 特に無し 4

8 特に無し < 0.05 0.09 0.15 0.31 0.45 0.29 0.58 0.36 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 0.58 < 0.05 0.19 12

9 特に無し 2

10 特に無し 2

11 12.2 14.6 16.2 22.0 17.1 15.8 17.8 15.3 14.1 12.2 11.2 12.0 22.0 11.2 15.0 12

不検出

※・・・水質基準項目と水質管理目標設定項目で重複しているため省略

不検出

水温

ジアルジア 不検出

陽性 不検出

アンモニア態窒素

クリプトスポリジウム 不検出

嫌気性芽胞菌 不検出 不検出

生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）

化学的酸素要求量（ＣＯＤ）

浮遊物質量

全窒素

全燐

溶存酸素

２月 ３月 最高 最低 平均 回数８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月
番
号

検査項目 ４月 ５月 ６月 ７月

⑶その他の項目

PFOS及びPFOA

アルミニウム及びその化合物※

従属性栄養細菌

1,1ジクロロエチレン

腐食性（ランゲリア指数）

ｐＨ値※

濁度※

臭気強度（ＴＯＮ）

蒸発残留物※

有機物等（ＫＭｎＯ４消費量）

メチル-ｔ-ブチルエーテル

1,1,1トリクロロエタン

遊離炭酸

マンガン及びその化合物※

残留塩素

カルシウム・マグネシウム等（硬度）※

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

二酸化塩素

フタル酸ジエチルヘキシル

亜塩素酸

トルエン

アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2ジクロロエタン

２月 ３月 最高 最低 平均 回数８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

元名ダム　水質検査統計
⑵水質管理目標設定項目

番
号

検査項目 目標値 ４月 ５月 ６月 ７月



1 100個/ml以下 12

2 不検出 12

3 0.003mg/L以下 < 0.0003 < 0.0003 1

4 0.0005mg/L以下 < 0.00005 < 0.00005 1

5 0.01mg/L以下 < 0.001 < 0.001 1

6 0.01mg/L以下 < 0.001 < 0.001 1

7 0.01mg/L以下 0.002 0.002 1

8 0.02mg/L以下 < 0.002 < 0.002 1

9 0.04mg/L以下 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 2

10 0.01mg/L以下 < 0.001 < 0.001 1

11 10mg/L以下 0.73 0.72 0.78 0.75 0.78 0.72 0.75 4

12 0.8mg/L以下 0.11 0.11 1

13 1.0mg/L以下 < 0.1 < 0.1 1

14 0.002mg/L以下 < 0.0002 < 0.0002 1

15 0.05mg/L以下 < 0.005 < 0.005 1

16 0.04mg/L以下 < 0.001 < 0.001 1

17 0.02mg/L以下 < 0.001 < 0.001 1

18 0.01mg/L以下 < 0.001 < 0.001 1

19 0.01mg/L以下 < 0.001 < 0.001 1

20 0.01mg/L以下 < 0.001 < 0.001 1

21 0.6mg/L以下

22 0.02mg/L以下

23 0.06mg/L以下

24 0.03mg/L以下

25 0.1mg/L以下

26 0.01mg/L以下

27 0.1mg/L以下

28 0.03mg/L以下

29 0.03mg/L以下

30 0.09mg/L以下

31 0.08mg/L以下

32 1.0mg/L以下 < 0.001 < 0.001 1

33 0.2mg/L以下 < 0.01 < 0.01 1

34 0.3mg/L以下 < 0.03 < 0.03 1

35 1.0mg/L以下 < 0.01 < 0.01 1

36 200mg/L以下 22.1 22.1 1

37 0.05mg/L以下 0.009 0.010 0.011 0.009 0.011 0.009 0.010 4

38 200mg/L以下 20.2 19.5 19.8 20.2 20.2 20.1 20.1 20.0 19.9 20.4 20.3 20.2 20.4 19.5 20.1 12

39 300mg/L以下 86 83 83 83 86 83 84 4

40 500mg/L以下 207 224 212 205 224 205 212 4

41 0.2mg/L以下 < 0.02 < 0.02 1

42 0.0000１mg/L以下 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 4

43 0.0000１mg/L以下 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 4

44 0.02mg/L以下 < 0.002 < 0.002 1

45 0.005mg/L以下 < 0.0005 < 0.0005 1

46 3mg/L以下 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.6 0.4 0.5 12

47 5.8以上～8.6以下 8.0 8.0 8.1 7.9 8.0 8.0 8.1 8.1 8.0 8.1 8.1 8.1 8.1 7.9 8.0 12

48 異常でない

49 異常でない 12

50 5度以下 0.6 0.6 0.7 0.6 0.7 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.6 0.6 12

51 2度以下 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 12濁度

色度

魚臭・生ぐさ臭 異常無し 異常無し 異常無し 異常無し 異常無し 異常無し 異常無し臭気 異常無し 異常無し 異常無し 異常無し

ｐＨ値

味

陰イオン界面活性剤

ジェオスミン

２－メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

フェノール類

有機物(ＴＯＣ)

銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物

マンガン及びその化合物

塩化物イオン

カルシウム・マグネシウム等（硬度）

蒸発残留物

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物

鉄及びその化合物

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ジクロロメタン

テトラクロロエチレン

トリクロロエチレン

ベンゼン

塩素酸

クロロ酢酸

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物

ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

1,4ジオキサン

シス及びトランス-1,2ジクロロエチレン

セレン及びその化合物

鉛及びその化合物

砒素及びその化合物

六価クロム化合物

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン

カドミウム及びその化合物

水銀及びその化合物

陽性 不検出 不検出 不検出大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 陽性

5 33 0 6

不検出不検出 不検出

5 3 4 0 4 4一般細菌 1 7 6 3 33

２月 ３月 最高 最低 平均 回数８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

元名川　水質検査統計
⑴基準項目(原水） 令和7年度

番
号

検査項目 基準値 ４月 ５月 ６月 ７月



1 0.02mg/L以下 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 2

2 0.002mg/L以下暫定 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 2

3 0.02mg/L以下 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 2

5 0.004mg/L以下

8 0.4mg/L以下

9 0.1mg/L以下暫定 < 0.008 < 0.008 < 0.008 < 0.008 < 0.008 2

10 0.6mg/L以下

12 0.6mg/L以下

13 0.01mg/L以下暫定

14 0.02mg/L以下暫定

15 1以下

16 1mg/L以下

17 10mg/L以上～100mg/L以下

18 0.01mg/L以下

19 20mg/L以下 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 2

20 0.3mg/L以下

21 0.02mg/L以下

22 3mg/L以下

23 3以下mg/L以下 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 4

24 30mg/L以上～200mg/L以下

25 1度以下

26 7.5程度

27 －1～0

28 2,000個/ml以下 230 19 12 19 230 12 70 4

29 0.1mg/L以下

30 0.1mg/L以下

31 0.00005mg/L以下 < 0.000005 < 0.000005 1

1 特に無し 0.7 0.7 0.8 0.6 0.8 0.6 0.7 4

2 3mg/L以下

3 特に無し

4 特に無し

5 特に無し

6 7.5mg/以上

7 特に無し 4

8 特に無し < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 12

9 特に無し 2

10 特に無し 2

11 14.8 16.9 16.8 18.7 19.4 19.8 18.1 16.1 15.9 14.4 13.1 14.6 19.8 13.1 16.6 12

※・・・水質基準項目と水質管理目標設定項目で重複しているため省略

水温

不検出ジアルジア 不検出

不検出

不検出 不検出

アンモニア態窒素

クリプトスポリジウム 不検出

嫌気性芽胞菌 不検出 不検出

生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）

化学的酸素要求量（ＣＯＤ）

浮遊物質量

全窒素

全燐

溶存酸素

２月 ３月 最高 最低 平均 回数８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

PFOS及びPFOA

番
号

検査項目 ４月 ５月 ６月 ７月

⑶その他の項目

アルミニウム及びその化合物※

従属性栄養細菌

1,1ジクロロエチレン

腐食性（ランゲリア指数）

ｐＨ値※

濁度※

臭気強度（ＴＯＮ）

蒸発残留物※

有機物等（ＫＭｎＯ４消費量）

メチル-ｔ-ブチルエーテル

1,1,1トリクロロエタン

遊離炭酸

マンガン及びその化合物※

残留塩素

カルシウム・マグネシウム等（硬度）※

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

二酸化塩素

フタル酸ジエチルヘキシル

亜塩素酸

トルエン

アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2ジクロロエタン

２月 ３月 最高 最低 平均 回数８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

元名川　水質検査統計
⑵水質管理目標設定項目

番
号

検査項目 目標値 ４月 ５月 ６月 ７月



1 100個/ml以下 12

2 不検出 12

3 0.003mg/L以下 < 0.0003 < 0.0003 1

4 0.0005mg/L以下 < 0.00005 < 0.00005 1

5 0.01mg/L以下 < 0.001 < 0.001 1

6 0.01mg/L以下 < 0.001 < 0.001 1

7 0.01mg/L以下 < 0.001 < 0.001 1

8 0.02mg/L以下 < 0.002 < 0.002 1

9 0.04mg/L以下 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 4

10 0.01mg/L以下 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 4

11 10mg/L以下 1.00 0.33 0.83 1.06 1.06 0.33 0.81 4

12 0.8mg/L以下 0.08 0.08 1

13 1.0mg/L以下 < 0.1 < 0.1 1

14 0.002mg/L以下 < 0.0002 < 0.0002 1

15 0.05mg/L以下 < 0.005 < 0.005 1

16 0.04mg/L以下 < 0.001 < 0.001 1

17 0.02mg/L以下 < 0.001 < 0.001 1

18 0.01mg/L以下 < 0.001 < 0.001 1

19 0.01mg/L以下 < 0.001 < 0.001 1

20 0.01mg/L以下 < 0.001 < 0.001 1

21 0.6mg/L以下 0.16 0.24 0.29 0.20 0.29 0.16 0.22 4

22 0.02mg/L以下 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 4

23 0.06mg/L以下 0.006 0.009 0.016 0.007 0.016 0.006 0.010 4

24 0.03mg/L以下 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 4

25 0.1mg/L以下 0.006 0.005 0.007 0.005 0.007 0.005 0.006 4

26 0.01mg/L以下 < 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 < 0.001 < 0.001 4

27 0.1mg/L以下 0.020 0.023 0.038 0.020 0.038 0.020 0.025 4

28 0.03mg/L以下 0.004 0.004 0.009 0.006 0.009 0.004 0.006 4

29 0.03mg/L以下 0.008 0.009 0.015 0.008 0.015 0.008 0.010 4

30 0.09mg/L以下 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 4

31 0.08mg/L以下 < 0.008 < 0.008 < 0.008 < 0.008 < 0.008 < 0.008 < 0.008 4

32 1.0mg/L以下 < 0.001 < 0.001 1

33 0.2mg/L以下 0.02 0.02 1

34 0.3mg/L以下 < 0.03 < 0.03 1

35 1.0mg/L以下 < 0.01 < 0.01 1

36 200mg/L以下 30.5 30.5 1

37 0.05mg/L以下 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 4

38 200mg/L以下 29.0 25.7 25.4 31.5 29.5 33.4 29.8 25.4 25.6 28.9 28.1 26.3 33.4 25.4 28.2 12

39 300mg/L以下 131 123 118 123 131 118 124 4

40 500mg/L以下 273 311 266 262 311 262 278 4

41 0.2mg/L以下 < 0.02 < 0.02 1

42 0.0000１mg/L以下 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 4

43 0.0000１mg/L以下 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 4

44 0.02mg/L以下 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 4

45 0.005mg/L以下 < 0.0005 < 0.0005 1

46 3mg/L以下 1.3 1.9 1.8 1.2 2.1 2.0 1.9 3.0 2.7 2.0 2.4 2.3 3.0 1.2 2.1 12

47 5.8以上～8.6以下 7.6 7.4 7.5 7.4 7.7 7.3 7.4 7.5 7.6 7.5 7.7 7.6 7.7 7.3 7.5 12

48 異常でない 12

49 異常でない 12

50 5度以下 < 0.5 0.8 1.0 < 0.5 0.6 0.5 0.6 1.8 1.7 0.6 0.8 1.2 1.8 < 0.5 0.9 12

51 2度以下 < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.1 0.3 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.3 < 0.1 < 0.1 12濁度

色度

魚臭・生ぐさ臭 異常無し 異常無し 異常無し 異常無し 異常無し 異常無し

異常無し 異常無し異常無し 異常無し

異常無し臭気 異常無し 異常無し 異常無し 異常無し

異常無し 異常無し 異常無し 異常無し

ｐＨ値

味 異常無し 異常無し 異常無し 異常無し

陰イオン界面活性剤

ジェオスミン

２－メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

フェノール類

有機物(ＴＯＣ)

銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物

マンガン及びその化合物

塩化物イオン

カルシウム・マグネシウム等（硬度）

蒸発残留物

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物

鉄及びその化合物

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ジクロロメタン

テトラクロロエチレン

トリクロロエチレン

ベンゼン

塩素酸

クロロ酢酸

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物

ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

1,4ジオキサン

シス及びトランス-1,2ジクロロエチレン

セレン及びその化合物

鉛及びその化合物

砒素及びその化合物

六価クロム化合物

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン

カドミウム及びその化合物

水銀及びその化合物

不検出 不検出 不検出 不検出大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

0 0 0 0

不検出不検出 不検出

0 0 0 0 0 0一般細菌 0 0 0 0 0

２月 ３月 最高 最低 平均 回数８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

浄水池　水質検査統計
⑴基準項目(浄水） 令和7年度

番
号

検査項目 基準値 ４月 ５月 ６月 ７月



1 0.02mg/L以下

2 0.002mg/L以下暫定

3 0.02mg/L以下

5 0.004mg/L以下

8 0.4mg/L以下

9 0.1mg/L以下暫定

10 0.6mg/L以下

12 0.6mg/L以下

13 0.01mg/L以下暫定 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 2

14 0.02mg/L以下暫定 0.002 < 0.002 0.002 < 0.002 < 0.002 2

15 1以下

16 1mg/L以下 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 2

17 10mg/L以上～100mg/L以下

18 0.01mg/L以下

19 20mg/L以下 8 6 8 6 7 2

20 0.3mg/L以下

21 0.02mg/L以下

22 3mg/L以下

23 3以下mg/L以下 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 4

24 30mg/L以上～200mg/L以下

25 1度以下

26 7.5程度

27 －1～0 - 0.6 - 0.7 - 0.6 - 0.7 - 0.7 2

28 2,000個/ml以下 0 1 1 0 1 0 1 4

29 0.1mg/L以下

30 0.1mg/L以下

31 0.00005mg/L以下 0.000007 0.000007 1

1 特に無し

2 3mg/L以下

3 特に無し

4 特に無し

5 特に無し

6 7.5mg/以上

7 特に無し

8 特に無し

9 特に無し 2

10 特に無し 2

11 13.7 16.6 18.0 20.8 23.9 22.1 19.8 14.9 13.1 10.7 10.2 12.2 23.9 10.2 16.3 12

PFOS及びPFOA

※・・・水質基準項目と水質管理目標設定項目で重複しているため省略

水温

不検出

不検出

ジアルジア 不検出

アンモニア態窒素

クリプトスポリジウム 不検出

嫌気性芽胞菌

生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）

化学的酸素要求量（ＣＯＤ）

浮遊物質量

全窒素

全燐

溶存酸素

２月 ３月 最高 最低 平均 回数８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月
番
号

検査項目 ４月 ５月 ６月 ７月

⑶その他の項目

アルミニウム及びその化合物※

従属性栄養細菌

1,1ジクロロエチレン

腐食性（ランゲリア指数）

ｐＨ値※

濁度※

臭気強度（ＴＯＮ）

蒸発残留物※

有機物等（ＫＭｎＯ４消費量）

メチル-ｔ-ブチルエーテル

1,1,1トリクロロエタン

遊離炭酸

マンガン及びその化合物※

残留塩素

カルシウム・マグネシウム等（硬度）※

２月 ３月 最高

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

二酸化塩素

フタル酸ジエチルヘキシル

亜塩素酸

トルエン

アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2ジクロロエタン

最低 平均 回数８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

浄水池　水質検査統計
⑵水質管理目標設定項目

番
号

検査項目 目標値 ４月 ５月 ６月 ７月



1 100個/ml以下 12

2 不検出 12

3 0.003mg/L以下 < 0.0003 < 0.0003 1

4 0.0005mg/L以下 < 0.00005 < 0.00005 1

5 0.01mg/L以下 < 0.001 < 0.001 1

6 0.01mg/L以下 < 0.001 < 0.001 1

7 0.01mg/L以下 < 0.001 < 0.001 1

8 0.02mg/L以下 < 0.002 < 0.002 1

9 0.04mg/L以下 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 4

10 0.01mg/L以下 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 4

11 10mg/L以下 2.74 1.75 2.26 3.02 3.02 1.75 2.44 4

12 0.8mg/L以下 0.11 0.11 1

13 1.0mg/L以下 < 0.1 < 0.1 1

14 0.002mg/L以下 < 0.0002 < 0.0002 1

15 0.05mg/L以下 < 0.005 < 0.005 1

16 0.04mg/L以下 < 0.001 < 0.001 1

17 0.02mg/L以下 < 0.001 < 0.001 1

18 0.01mg/L以下 < 0.001 < 0.001 1

19 0.01mg/L以下 < 0.001 < 0.001 1

20 0.01mg/L以下 < 0.001 < 0.001 1

21 0.6mg/L以下 < 0.06 0.06 0.06 < 0.06 0.06 < 0.06 < 0.06 4

22 0.02mg/L以下 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 4

23 0.06mg/L以下 0.002 0.002 0.001 0.001 0.002 0.001 0.002 4

24 0.03mg/L以下 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 4

25 0.1mg/L以下 0.016 0.016 0.016 0.018 0.018 0.016 0.017 4

26 0.01mg/L以下 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 4

27 0.1mg/L以下 0.036 0.036 0.035 0.040 0.040 0.035 0.037 4

28 0.03mg/L以下 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 4

29 0.03mg/L以下 0.007 0.007 0.006 0.007 0.007 0.006 0.007 4

30 0.09mg/L以下 0.011 0.011 0.012 0.014 0.014 0.011 0.012 4

31 0.08mg/L以下 < 0.008 < 0.008 < 0.008 < 0.008 < 0.008 < 0.008 < 0.008 4

32 1.0mg/L以下 < 0.001 < 0.001 1

33 0.2mg/L以下 0.03 0.03 1

34 0.3mg/L以下 < 0.03 < 0.03 1

35 1.0mg/L以下 < 0.01 < 0.01 1

36 200mg/L以下 28.2 28.2 1

37 0.05mg/L以下 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 4

38 200mg/L以下 41.3 35.2 34.5 35.8 45.3 46.8 42.9 44.9 48.0 53.6 56.2 58.6 58.6 34.5 45.3 12

39 300mg/L以下 84 84 1

40 500mg/L以下 218 264 254 257 264 218 248 4

41 0.2mg/L以下 < 0.02 < 0.02 1

42 0.0000１mg/L以下 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 4

43 0.0000１mg/L以下 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 4

44 0.02mg/L以下 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 4

45 0.005mg/L以下 < 0.0005 < 0.0005 1

46 3mg/L以下 0.8 0.7 0.6 0.6 0.5 0.4 0.6 0.8 0.8 1.0 0.9 0.8 1.0 0.4 0.7 12

47 5.8以上～8.6以下 7.8 7.8 7.9 7.9 7.9 8.0 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 8.0 7.8 7.8 12

48 異常でない 12

49 異常でない 12

50 5度以下 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 12

51 2度以下 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 12濁度

色度

魚臭・生ぐさ臭 異常無し 異常無し 異常無し 異常無し 異常無し 異常無し

異常無し 異常無し異常無し 異常無し

異常無し臭気 異常無し 異常無し 異常無し 異常無し

異常無し 異常無し 異常無し 異常無し

ｐＨ値

味 異常無し 異常無し 異常無し 異常無し

陰イオン界面活性剤

ジェオスミン

２－メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

フェノール類

有機物(ＴＯＣ)

銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物

マンガン及びその化合物

塩化物イオン

カルシウム・マグネシウム等（硬度）

蒸発残留物

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物

鉄及びその化合物

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ジクロロメタン

テトラクロロエチレン

トリクロロエチレン

ベンゼン

塩素酸

クロロ酢酸

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物

ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

1,4ジオキサン

シス及びトランス-1,2ジクロロエチレン

セレン及びその化合物

鉛及びその化合物

砒素及びその化合物

六価クロム化合物

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン

カドミウム及びその化合物

水銀及びその化合物

不検出 不検出 不検出 不検出大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

0 0 0 0

不検出不検出 不検出

0 0 0 0 0 0一般細菌 0 0 0 0 0

２月 ３月 最高 最低 平均 回数８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

大帷子上　水質検査統計
⑴基準項目(浄水） 令和7年度

番
号

検査項目 基準値 ４月 ５月 ６月 ７月



1 0.02mg/L以下

2 0.002mg/L以下暫定

3 0.02mg/L以下

5 0.004mg/L以下

8 0.4mg/L以下

9 0.1mg/L以下暫定

10 0.6mg/L以下

12 0.6mg/L以下

13 0.01mg/L以下暫定 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 2

14 0.02mg/L以下暫定 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 2

15 1以下

16 1mg/L以下 0.24 0.26 0.26 0.24 0.25 2

17 10mg/L以上～100mg/L以下

18 0.01mg/L以下

19 20mg/L以下 < 2 2 2 < 2 < 2 2

20 0.3mg/L以下

21 0.02mg/L以下

22 3mg/L以下

23 3以下mg/L以下 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 4

24 30mg/L以上～200mg/L以下

25 1度以下

26 7.5程度

27 －1～0 - 0.5 - 0.5 - 0.5 - 0.5 - 0.5 2

28 2,000個/ml以下 2 1 5 4 5 1 3 4

29 0.1mg/L以下

30 0.1mg/L以下

31 0.00005mg/L以下

1 特に無し

2 3mg/L以下

3 特に無し

4 特に無し

5 特に無し

6 7.5mg/以上

7 特に無し

8 特に無し

9 特に無し

10 特に無し

11 15.6 19.6 21.3 26.7 29.0 29.8 25.7 20.3 18.1 14.8 12.9 14.2 29.8 12.9 20.7 12

※・・・水質基準項目と水質管理目標設定項目で重複しているため省略

水温

ジアルジア

アンモニア態窒素

クリプトスポリジウム

嫌気性芽胞菌

生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）

化学的酸素要求量（ＣＯＤ）

浮遊物質量

全窒素

全燐

溶存酸素

２月 ３月 最高 最低 平均 回数８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月
番
号

検査項目 ４月 ５月 ６月 ７月

⑶その他の項目

PFOS及びPFOA

アルミニウム及びその化合物※

従属性栄養細菌

1,1ジクロロエチレン

腐食性（ランゲリア指数）

ｐＨ値※

濁度※

臭気強度（ＴＯＮ）

蒸発残留物※

有機物等（ＫＭｎＯ４消費量）

メチル-ｔ-ブチルエーテル

1,1,1トリクロロエタン

遊離炭酸

マンガン及びその化合物※

残留塩素

カルシウム・マグネシウム等（硬度）※

２月 ３月 最高

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

二酸化塩素

フタル酸ジエチルヘキシル

亜塩素酸

トルエン

アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2ジクロロエタン

最低 平均 回数８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

大帷子上　水質検査統計
⑵水質管理目標設定項目

番
号

検査項目 目標値 ４月 ５月 ６月 ７月



1 100個/ml以下 12

2 不検出 12

3 0.003mg/L以下 < 0.0003 < 0.0003 1

4 0.0005mg/L以下 < 0.00005 < 0.00005 1

5 0.01mg/L以下 < 0.001 < 0.001 1

6 0.01mg/L以下 < 0.001 < 0.001 1

7 0.01mg/L以下 < 0.001 < 0.001 1

8 0.02mg/L以下 < 0.002 < 0.002 1

9 0.04mg/L以下 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 4

10 0.01mg/L以下 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 4

11 10mg/L以下 2.79 1.77 2.26 2.93 2.93 1.77 2.44 4

12 0.8mg/L以下 0.11 0.11 1

13 1.0mg/L以下 < 0.1 < 0.1 1

14 0.002mg/L以下 < 0.0002 < 0.0002 1

15 0.05mg/L以下 < 0.005 < 0.005 1

16 0.04mg/L以下 < 0.001 < 0.001 1

17 0.02mg/L以下 < 0.001 < 0.001 1

18 0.01mg/L以下 < 0.001 < 0.001 1

19 0.01mg/L以下 < 0.001 < 0.001 1

20 0.01mg/L以下 < 0.001 < 0.001 1

21 0.6mg/L以下 < 0.06 0.06 < 0.06 < 0.06 0.06 < 0.06 0.06 4

22 0.02mg/L以下 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 4

23 0.06mg/L以下 0.002 0.003 0.001 0.001 0.003 0.001 0.002 4

24 0.03mg/L以下 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 4

25 0.1mg/L以下 0.017 0.019 0.016 0.019 0.019 0.016 0.018 4

26 0.01mg/L以下 < 0.001 0.001 0.001 < 0.001 0.001 < 0.001 0.001 4

27 0.1mg/L以下 0.038 0.042 0.036 0.041 0.042 0.036 0.039 4

28 0.03mg/L以下 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 4

29 0.03mg/L以下 0.007 0.008 0.006 0.007 0.008 0.006 0.007 4

30 0.09mg/L以下 0.012 0.012 0.013 0.014 0.014 0.012 0.013 4

31 0.08mg/L以下 < 0.008 < 0.008 < 0.008 < 0.008 < 0.008 < 0.008 < 0.008 4

32 1.0mg/L以下 < 0.001 < 0.001 1

33 0.2mg/L以下 0.03 0.03 1

34 0.3mg/L以下 < 0.03 < 0.03 1

35 1.0mg/L以下 < 0.01 < 0.01 1

36 200mg/L以下 27.7 27.7 1

37 0.05mg/L以下 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 4

38 200mg/L以下 42.1 35.3 34.5 35.6 45.7 47.4 43.4 44.8 48.2 53.7 55.9 58.5 58.5 34.5 45.4 12

39 300mg/L以下 83 83 1

40 500mg/L以下 225 264 252 262 264 225 251 4

41 0.2mg/L以下 < 0.02 < 0.02 1

42 0.0000１mg/L以下 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 4

43 0.0000１mg/L以下 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 4

44 0.02mg/L以下 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 4

45 0.005mg/L以下 < 0.0005 < 0.0005 1

46 3mg/L以下 0.8 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4 0.6 0.8 0.7 1.0 1.0 0.8 1.0 0.4 0.7 12

47 5.8以上～8.6以下 7.8 7.8 7.9 8.0 7.8 7.9 7.8 7.8 7.8 7.9 7.8 7.9 8.0 7.8 7.9 12

48 異常でない 12

49 異常でない 12

50 5度以下 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 12

51 2度以下 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 12濁度

色度

魚臭・生ぐさ臭 異常無し 異常無し 異常無し 異常無し 異常無し 異常無し

異常無し 異常無し異常無し 異常無し

異常無し臭気 異常無し 異常無し 異常無し 異常無し

異常無し 異常無し 異常無し 異常無し

ｐＨ値

味 異常無し 異常無し 異常無し 異常無し

陰イオン界面活性剤

ジェオスミン

２－メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

フェノール類

有機物(ＴＯＣ)

銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物

マンガン及びその化合物

塩化物イオン

カルシウム・マグネシウム等（硬度）

蒸発残留物

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物

鉄及びその化合物

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ジクロロメタン

テトラクロロエチレン

トリクロロエチレン

ベンゼン

塩素酸

クロロ酢酸

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物

ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

1,4ジオキサン

シス及びトランス-1,2ジクロロエチレン

セレン及びその化合物

鉛及びその化合物

砒素及びその化合物

六価クロム化合物

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン

カドミウム及びその化合物

水銀及びその化合物

不検出 不検出 不検出 不検出大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

0 0 0 0

不検出不検出 不検出

0 0 0 0 0 0一般細菌 0 0 0 0 0

２月 ３月 最高 最低 平均 回数８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

田町　水質検査統計
⑴基準項目(浄水） 令和7年度

番
号

検査項目 基準値 ４月 ５月 ６月 ７月



1 0.02mg/L以下

2 0.002mg/L以下暫定

3 0.02mg/L以下

5 0.004mg/L以下

8 0.4mg/L以下

9 0.1mg/L以下暫定

10 0.6mg/L以下

12 0.6mg/L以下

13 0.01mg/L以下暫定 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 2

14 0.02mg/L以下暫定 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 2

15 1以下

16 1mg/L以下 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 2

17 10mg/L以上～100mg/L以下

18 0.01mg/L以下

19 20mg/L以下 < 2 2 2 < 2 < 2 2

20 0.3mg/L以下

21 0.02mg/L以下

22 3mg/L以下

23 3以下mg/L以下 < 1 1 < 1 < 1 1 < 1 < 1 4

24 30mg/L以上～200mg/L以下

25 1度以下

26 7.5程度

27 －1～0 - 0.4 - 0.6 - 0.4 - 0.6 - 0.5 2

28 2,000個/ml以下 0 4 2 0 4 0 2 4

29 0.1mg/L以下

30 0.1mg/L以下

31 0.00005mg/L以下

1 特に無し

2 3mg/L以下

3 特に無し

4 特に無し

5 特に無し

6 7.5mg/以上

7 特に無し

8 特に無し

9 特に無し

10 特に無し

11 15.4 19.4 21.3 26.0 28.8 28.9 24.2 18.2 14.3 11.1 11.6 13.0 28.9 11.1 19.4 12

※・・・水質基準項目と水質管理目標設定項目で重複しているため省略

水温

ジアルジア

アンモニア態窒素

クリプトスポリジウム

嫌気性芽胞菌

生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）

化学的酸素要求量（ＣＯＤ）

浮遊物質量

全窒素

全燐

溶存酸素

２月 ３月 最高 最低 平均 回数８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月
番
号

検査項目 ４月 ５月 ６月 ７月

⑶その他の項目

PFOS及びPFOA

アルミニウム及びその化合物※

従属性栄養細菌

1,1ジクロロエチレン

腐食性（ランゲリア指数）

ｐＨ値※

濁度※

臭気強度（ＴＯＮ）

蒸発残留物※

有機物等（ＫＭｎＯ４消費量）

メチル-ｔ-ブチルエーテル

1,1,1トリクロロエタン

遊離炭酸

マンガン及びその化合物※

残留塩素

カルシウム・マグネシウム等（硬度）※

２月 ３月 最高

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

二酸化塩素

フタル酸ジエチルヘキシル

亜塩素酸

トルエン

アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2ジクロロエタン

最低 平均 回数８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

田町　水質検査統計
⑵水質管理目標設定項目

番
号

検査項目 目標値 ４月 ５月 ６月 ７月



1 100個/ml以下 12

2 不検出 12

3 0.003mg/L以下 < 0.0003 < 0.0003 1

4 0.0005mg/L以下 < 0.00005 < 0.00005 1

5 0.01mg/L以下 < 0.001 < 0.001 1

6 0.01mg/L以下 < 0.001 < 0.001 1

7 0.01mg/L以下 < 0.001 < 0.001 1

8 0.02mg/L以下 < 0.002 < 0.002 1

9 0.04mg/L以下 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 4

10 0.01mg/L以下 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 4

11 10mg/L以下 1.01 0.31 0.78 1.10 1.10 0.31 0.80 4

12 0.8mg/L以下 0.08 0.08 1

13 1.0mg/L以下 < 0.1 < 0.1 1

14 0.002mg/L以下 < 0.0002 < 0.0002 1

15 0.05mg/L以下 < 0.005 < 0.005 1

16 0.04mg/L以下 < 0.001 < 0.001 1

17 0.02mg/L以下 < 0.001 < 0.001 1

18 0.01mg/L以下 < 0.001 < 0.001 1

19 0.01mg/L以下 < 0.001 < 0.001 1

20 0.01mg/L以下 < 0.001 < 0.001 1

21 0.6mg/L以下 0.15 0.24 0.24 0.20 0.24 0.15 0.21 4

22 0.02mg/L以下 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 4

23 0.06mg/L以下 0.014 0.022 0.036 0.018 0.036 0.014 0.023 4

24 0.03mg/L以下 < 0.003 < 0.003 < 0.003 0.003 0.003 < 0.003 < 0.003 4

25 0.1mg/L以下 0.009 0.008 0.009 0.006 0.009 0.006 0.008 4

26 0.01mg/L以下 < 0.001 0.001 0.001 < 0.001 0.001 < 0.001 < 0.001 4

27 0.1mg/L以下 0.037 0.047 0.068 0.039 0.068 0.037 0.048 4

28 0.03mg/L以下 0.010 0.009 0.021 0.015 0.021 0.009 0.014 4

29 0.03mg/L以下 0.014 0.017 0.023 0.015 0.023 0.014 0.017 4

30 0.09mg/L以下 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 4

31 0.08mg/L以下 < 0.008 < 0.008 < 0.008 < 0.008 < 0.008 < 0.008 < 0.008 4

32 1.0mg/L以下 0.003 0.003 1

33 0.2mg/L以下 0.02 0.02 1

34 0.3mg/L以下 < 0.03 < 0.03 1

35 1.0mg/L以下 < 0.01 < 0.01 1

36 200mg/L以下 30.5 30.5 1

37 0.05mg/L以下 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 4

38 200mg/L以下 28.9 25.4 26.1 31.3 29.5 34.7 30.2 25.9 26.0 29.1 28.2 27.1 34.7 25.4 28.5 12

39 300mg/L以下 130 126 119 124 130 119 125 4

40 500mg/L以下 271 317 263 260 317 260 278 4

41 0.2mg/L以下 < 0.02 < 0.02 1

42 0.0000１mg/L以下 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 4

43 0.0000１mg/L以下 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 4

44 0.02mg/L以下 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 4

45 0.005mg/L以下 < 0.0005 < 0.0005 1

46 3mg/L以下 1.5 1.8 1.8 1.4 2.0 1.9 2.2 3.0 3.0 2.1 2.5 2.4 3.0 1.4 2.1 12

47 5.8以上～8.6以下 7.6 7.5 7.7 7.5 7.7 7.4 7.5 7.5 7.7 7.5 7.8 7.7 7.8 7.4 7.6 12

48 異常でない 12

49 異常でない 12

50 5度以下 < 0.5 0.7 0.8 < 0.5 0.5 < 0.5 0.6 1.7 1.9 0.6 0.9 1.2 1.9 < 0.5 0.7 12

51 2度以下 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.2 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.2 < 0.1 < 0.1 12濁度

色度

魚臭・生ぐさ臭 異常無し 異常無し 異常無し 異常無し 異常無し

異常無し 異常無し異常無し 異常無し

異常無し 異常無し臭気 異常無し 異常無し 異常無し 異常無し

異常無し 異常無し 異常無し 異常無し

ｐＨ値

味 異常無し 異常無し 異常無し 異常無し

陰イオン界面活性剤

ジェオスミン

２－メチルイソボルネオール

非イオン界面活性剤

フェノール類

有機物(ＴＯＣ)

銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物

マンガン及びその化合物

塩化物イオン

カルシウム・マグネシウム等（硬度）

蒸発残留物

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド

亜鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物

鉄及びその化合物

クロロホルム

ジクロロ酢酸

ジブロモクロロメタン

臭素酸

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸

ジクロロメタン

テトラクロロエチレン

トリクロロエチレン

ベンゼン

塩素酸

クロロ酢酸

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

フッ素及びその化合物

ホウ素及びその化合物

四塩化炭素

1,4ジオキサン

シス及びトランス-1,2ジクロロエチレン

セレン及びその化合物

鉛及びその化合物

砒素及びその化合物

六価クロム化合物

亜硝酸態窒素

シアン化物イオン及び塩化シアン

カドミウム及びその化合物

水銀及びその化合物

不検出 不検出 不検出 不検出大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

0 0 0 0

不検出不検出 不検出

0 0 0 0 0 0一般細菌 0 0 0 0 0

２月 ３月 最高 最低 平均 回数８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

岩井袋　水質検査統計
⑴基準項目(浄水） 令和7年度

番
号

検査項目 基準値 ４月 ５月 ６月 ７月



1 0.02mg/L以下

2 0.002mg/L以下暫定

3 0.02mg/L以下

5 0.004mg/L以下

8 0.4mg/L以下

9 0.1mg/L以下暫定

10 0.6mg/L以下

12 0.6mg/L以下

13 0.01mg/L以下暫定 0.002 < 0.001 0.002 < 0.001 0.001 2

14 0.02mg/L以下暫定 0.005 0.004 0.005 0.004 0.005 2

15 1以下

16 1mg/L以下 0.38 0.40 0.40 0.38 0.39 2

17 10mg/L以上～100mg/L以下

18 0.01mg/L以下

19 20mg/L以下 8 5 8 5 7 2

20 0.3mg/L以下

21 0.02mg/L以下

22 3mg/L以下

23 3以下mg/L以下 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 4

24 30mg/L以上～200mg/L以下

25 1度以下

26 7.5程度

27 －1～0 - 0.5 - 0.7 - 0.5 - 0.7 - 0.6 2

28 2,000個/ml以下 3 5 3 0 5 0 3 4

29 0.1mg/L以下

30 0.1mg/L以下

31 0.00005mg/L以下

1 特に無し

2 3mg/L以下

3 特に無し

4 特に無し

5 特に無し

6 7.5mg/以上

7 特に無し

8 特に無し

9 特に無し

10 特に無し

11 15.0 20.0 21.3 25.2 27.9 27.6 23.1 18.0 15.5 11.0 11.3 13.0 27.9 11.0 19.1 12

※・・・水質基準項目と水質管理目標設定項目で重複しているため省略

水温

ジアルジア

アンモニア態窒素

クリプトスポリジウム

嫌気性芽胞菌

生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）

化学的酸素要求量（ＣＯＤ）

浮遊物質量

全窒素

全燐

溶存酸素

２月 ３月 最高 最低 平均 回数８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月
番
号

検査項目 ４月 ５月 ６月 ７月

⑶その他の項目

PFOS及びPFOA

アルミニウム及びその化合物※

従属性栄養細菌

1,1ジクロロエチレン

腐食性（ランゲリア指数）

ｐＨ値※

濁度※

臭気強度（ＴＯＮ）

蒸発残留物※

有機物等（ＫＭｎＯ４消費量）

メチル-ｔ-ブチルエーテル

1,1,1トリクロロエタン

遊離炭酸

マンガン及びその化合物※

残留塩素

カルシウム・マグネシウム等（硬度）※

ジクロロアセトニトリル

抱水クロラール

農薬類

二酸化塩素

フタル酸ジエチルヘキシル

亜塩素酸

トルエン

アンチモン及びその化合物

ウラン及びその化合物

ニッケル及びその化合物

1,2ジクロロエタン

２月 ３月 最高 最低 平均 回数８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

岩井袋　水質検査統計
⑵水質管理目標設定項目

番
号

検査項目 目標値 ４月 ５月 ６月 ７月


